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Мета. Обгрунтування комплексного підходу до вирішення питання підвищення енергоефективності вентиляторів головного 

провітрювання при роботі на шахтну вентиляційну мережу. Методи. Аналіз існуючого стану провітрювання шахтних 

веньтиляційних мереж (ШВМ) вибраного для обгрунтування запропонованого комплексного підходу до створення 

енергоефективної технології об'єкту – Донецької паливно-енергетичної компанії (ДПЕК) і існуючих методів організації 

енергоефективної роботи вентиляторів головного провітрювання (ВГП). Результати. Охарактеризовано три шляхи вирішення 

проблеми підвищення енергоефективності застосування ВГП для провітрювання ШВМ: спільне проектування підсистем ВГП і 

ШВМ з максимальним урахуванням чинників, які впливають на відхилення характеристик проектованої і реальної систем «ВГП - 

ШВМ»; адаптацію підсистем ВГП і ШВМ до умов комплексування у реальних умовах; заміну ВГПР за неможливості виконання 

умов безпеки і технологічних чинників існуючими ВГП у зонах їх промислового використання; використовування додаткових мір 

(підвищення к.к.д. регулюємого електроприводу за умови можливості регулювання аеродинамічних параметрів ВГП, 

герметизацію надшахтних споруд); аналіз і оптимізацію зон взаємовпливу ВГП з метою зменшення шкідливих втрат напору на 

подолання опору спільно працюючих ВГП у зоні їх взаємовпливу. Зроблено висновок про можливість вирішення задачі з 

отриманням кінцевого результату без порушення вимог безпеки лише послідовним виконанням перерахованих мір. Наукова 

новизна. Комплексний підхід до вирішення задачі підвищення енергоефективності ВГП при роботі на ШВМ з урахуванням 

технологічних чинників і засобів і аналітичного методу аналізу ступеню взаємного впливу ВГП і зниження його шкідливих 

наслідків запропоновано вперше. Практична значимість. Отримані результати дозволять підвищити енергоефективність ВГП, 

адекватність математичної моделі системи «ВГП - ШВМ» її реальному аналогу, що дозволить використати топологічні і 

параметричні особливості реальної системи «ВГП - ШВМ» для зниження взаємовпливу ВГП, і використати технічні можливості 

ВГП для вдосконалення провітрювання ШВМ. 

Ключові слова: енергоефективність; вентилятори головного провітрювання; шахтна вентиляційна мережа; 
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Цель. Обоснование комплексного подхода к решению вопроса повышения энергоэффективности вентиляторов главного 

проветривания при работе на шахтную вентиляционную сеть. Методы. Анализ существующего состояния проветривания 

шахтных вентиляционных сетей (ШВС) выбранного для обоснования предложенного комплексного подхода к созданию 

энергоэффективной технологии объекта – Донецкой топливно-энергетической компании (ДТЭК) и существующих методов 

организации энергоэффективной работы вентиляторов главного проветривания (ВГП). Результаты. Охарактеризованы три пути 

решения проблемы повышения энергоэффективности применения ВГП для проветривания ШВС: совместное проектирование 

подсистем ВГП и ШВС с максимальным учетом факторов, влияющих на отклонение характеристик проектируемой и реальной 

систем «ВГП - ШВС»; адаптацию подсистем ВГП и ШВС к условиям комплексирования в реальных условиях; замену ВГП при 

невозможности выполнения условий безопасности и технологических факторов существующими ВГП в зонах их промышленного 

использования; использование дополнительных мер (повышение к.п.д. регулируемого электропривода при условии возможности 

регулирования аэродинамических параметров ВГП, герметизацию надхшахтных зданий); анализ и оптимизацию зон 

взаимовлияния ВГП с целью уменьшения непроизводительных потерь депрессии на преодоление сопротивления совместно 
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работающих ВГП в зоне их взаимовлияния. Сделан вывод о возможности решения задачи с получением конечного результата без 

нарушения требований безопасности лишь последовательным выполнением перечисленных мер. Научная новизна. Комплексный 

подход к решению задачи повышения энергоэффективности ВГП при работе на ШВС с учетом технологических факторов и 

средств и аналитического метода анализа степени взаимного влияния ВГП и снижения его вредных последствий предложен 

впервые. Практическая значимость. Полученные результаты позволят повысить энергоэффективность ВГП, адекватность 

математической модели системы «ВГП - ШВС» ее реальному аналогу, что позволит использовать топологические и 

параметрические особенности реальной системы «ВГП - ШВС» для снижения взаимовлияния ВГП, и использовать технические 

возможности ВГП для совершенствования проветривания ШВС. 

Ключевые слова: энергоэффективность; вентиляторы главного проветривания; шахтная вентиляционная сеть; 

комплексирование; требования безопасности 
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Purpose. Ground of complex approach to the decision of question of increase of energy-effectiveness of main fans during work on a 

mine ventilation network. Methods. Analysis of the existent state of ventilation of mine ventilation networks (MVN) offered for the ground 

of complex approach chosen to creation of energy-effectiveness technology of object – Donetsk Fuel and Energy Company (DFEC) and 

existent methods of organization of energy-effectiveness work of main fans (VF). Results. Three ways of decision problem of increase of 

energy-effectiveness of the MF application for the MVN ventilation are described: joint planning of the MF and MVN subsystems with the 

maximal account of factors influencing on rejection of descriptions of the designed and real systems «MF - MVN»; adaptation of the MF 

and MVN subsystems to the terms of complexing in the real terms; the MF replacement at impossibility implementation of terms of safety 

and technological factors of existent MF in the areas of their industrial use; use of additional measures (increase k.u.m. of managed 

electricity drive on condition of possibility adjusting of the aerodynamic parameters of MF, pressurization of over-mine buildings); analysis 

and optimization areas of MF interinfluence with the purpose of diminishment of non-productive losses of depression on overcoming 

resistance of jointly working MF in the area of their interinfluence. A conclusion about possibility decision of task with the receipt of 

eventual result without violation requirements of safety by only successive implementation of the transferred measures is done. Scientific 

novelty. It is offered complex approach to the decision task of increase of MF energy-effectiveness during work on MVN taking into account 

technological factors and facilities and analytical method of analysis of degree of the mutual influencing of MF and decline of its harmful 

consequences first. Practical meaningfulness. The got results will allow to promote MF energy-effectiveness, adequacy of mathematical 

model of the system «MF - MVN» to its real analogue, that will allow to use the topology and parametrical features of the real system «MF - 

MVN» for the decline of MF mutual influencing, and use the economic feasibilities of MF for perfection of the MVN ventilation. 

Keywords: energy-effectiveness; main fans; mine ventilation network; complexing; requirements of safety 

 

Стан проблеми 

Вентилятори головного провітрювання (ВГП) 

вугільних шахт – потужні турбомашини, призначені 

для подачі до шахти призначеного для 

провітрювання виробок-споживачів свіжого повітря, 

що є основним чинником забезпечення безпеки праці 

гірників. В той же час багато діючих системи 

провітрювання є вельми недосконалими. Фактичний 

строк служби половини ВГП перевищує 

нормативний (15 – 20 років). Загострюється проблема 

реконструкції ВГП, яку посилює той факт, що більш 

ніж на 1/3 гірничих підприємств вичерпано резерви 

продуктивності ВГП і вентиляція стримує розвиток 

гірничих робіт. 

Незважаючи на те, що ВГП, які випускаються 

нашою промисловістю, мають високі технічні 

показники (номінальний коефіцієнт корисної дії 

(к.к.д.) машин досягає 0,88), експлуатаційний к.к.д. 

діючих ВГП знаходиться у межах 0,38÷0,62, до того 

ж з низьким к.к.д. працюють як застарілі машини, так 

і ВГП останніх зразків. Цьому сприяє спрощений 

підхід до вибору параметрів вентиляційного 

обладнання на стадіях проектування вентиляції, 

недостатня глибина регулювання і низькі адаптивні 

якості ВГП, які сворюються, невідповідність 

аеродинамічних характеристик ВГП характеристикам 

шахтних вентиляційних мереж (ШВМ) на різних 

етапах розвитку гірничих робіт. Система ВГП шахти 

є вельми енергоємним елементом загального 

технологічного процесу шахти; на її долю припадає 

до 50% загальних витрат електроенергії у шахті. 

Тому питання ефективної організації провітрювання, 

що сприятиме більш економічному використанню 

ВГП, є актуальним науково-практичним завданням.  

Типовим технологічним об'єктом, на прикладі 

якого можна розглянути недоліки і розробити 

рекомендації щодо вдосконалення провітрювання в 
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плані енергоефективності, є шахти ДПЕК, характеристику ВГП яких наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

 Основна інформація про вентилятори головного провітрювання шахт ДПЕК / 

Basic information about the main fans of the DFЕК mines 

Шахта Вентиляційна 

установка 

Депресія 

ВГП. мм 

вод. ст. 

Продуктивність 

ВГП, м
3
/хв 

Надходить 

до шахти, 

м
3
/хв 

Зовнішні 

притоки, 

м
3
/хв 

Строк екс-

плуатації, 

років 

Павлоградська ВОД-30М2 290 14245 12510 1735 2 

Тернівська 
Howden L5N 235 8808 

10590 
2322 2 

ВОД-21М 220 4518 414 8 

Героїв Космосу ВРЦД-4,5см 400 22668 19374 3294 3 

Благодатна ВОД-30м 180 10800 9000 1800 10 

Степова 
ВОД-30м2 330 6200 

21000 
900 4 

ВЦД-47,5у 395 16800 1100 12 

Ювилейна 

ВОД-30м2 360 9310 

14480 

1800 9 

ВЦ-25 340 4010 800 22 

ВО-21-14д 390 4360 600 2 

ім. М.І. Сташкова 
ВЦД-47у 235 13388 

15855 
2000 30 

ВЦД-31,5м 445 5044 527 12 

Дніпровська 
ВРЦД-4,5 370 12400 

14420 
2560 39 

ВЦД-31,5м 430 5420 840 5 

Західно-

Донбаська 

ВРЦД-4,5 545 22779 
29433 

4400 34 

ВЦД-47у 455 13437 2383 16 

Самарська 
ВЦД-31,5с 418 13628 

15372 
2100 29 

ВО-16-10 338 4440 596 3 

Добропільська 

ВОКД-2,4 210 2544 

16684 

600 40 

ВЦД-31,5 370 8761 1100 33 

ВЦД-31,5м2 580 7635 660 8 

Алмазна 
ВОД-21 160 2820 

7500 
1070 26 

ВЦД-31,5м2 510 7750 2000 6 

Білицька ВРЦД-4,5 120 6480 4790 1690 43 

Новодонецька 

ВОКД-2,4 240 3885 

12665 

650 49 

ВОКД-2,4 165 3060 550 49 

ВЦД-31,5 480 6450 900 34 

ВОД-18 70 1700 330 22 

Піонер 
ВОД-18 342 3960 

8050 
1130 28 

ВЦД-32 585 7020 1800 45 

Білозерська 

ВЦ-32 60 2500 

11110 

700 42 

ВЦ-31,5 400 7500 2590 41 

ВЦ-31,5м 510 5500 1100 37 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Донецька паливно-енергетична компанія» (ДПЕК) 

– найбільший в України приватний виробник 

вугілля. До складу ДПЕК (на момент виникнення 

нинішньої ситуації на сході України) входило 30 

шахт, з яких 17 газових, у тому числі небезпечних 

за раптовими викидами – 1, надкатегорійних – 9, Ш 

категорії -7. За нинішнім станом ДПЕК складається 

з ПрАТ «Павлоградвугілля» (10 шахт) і ПрАТ 

«Добропілля-вугілля» (6 шахт).  

Шахтам ДПЕК притаманні всі негативні 

чинники, які впливають на організацію 

ефективного провітрювання.  

Шахти провітрюються сімома типами ВГП 

(ВОД, Howden, ВРЦД, ВЦД, ВЦ, ВО, ВОКД), з 

урахуванням різних модифікацій кількість типів 

досягає 21. Таке різноманіття типів ВГП 

прояснюється скоріш не розгалуженістю і 

протяжністю шахтних вентиляційних мереж 

(ШВМ) і глибиною відпрацювання родовищ 

(максимальна глибина очисних і підготовчих робіт 

шахт ПрАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» складає 500 

м), а необхідністю подачі різної кількості повітря у 

високопродуктивні очисні вибої і старінням парку 

ВГП. 

На ряді шахт обох ПрАТ ДТЭК ВГП працюють 

40 і більше років (ВОКД-2,4 на стовбурі № 1 шахти 

«Добропільська» з продуктивністю лише 2544 

м
3
/хв; ВРЦД-4,5 на вент. стовбурі № 1 шахти 

«Білицька»ВОКД-2,4 на шурфах № 1 и № 2 шахти 

«Новодонецька», строк служби по 49 років, 

продуктивність відповідно 3885 и 3060 м
3
/хв; ВЦ-

32 на шахті «Піонер»; ВЦ-32 на скип. стовбурі № 3 

шахти «Білозерська», строк служби 42 роки, 

продуктивність 2500 м
3
/хв, и ВЦ-31,5 на шурфі № 3 

тієї ж шахти). Природно, внаслідок розгерметизації 
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надшахтних споруд і каналів ВГП мають місце 

значні зовнішні притоки повітря (на шахті 

«Добропільська» - 600 м
3
/ хв, або 23,5 % від 

продуктивності ВГП; на шахті «Білицька» - 26 %; 

на шахті «Новодонецька» - 17 %; на шахті 

«Піонер» - 26 %; на шахті «Білозерська» - 34,5 %). 

Це свідчить не тільки про неможливість 

забезпечувати потрібну кількість повітря у 

об'єктах-споживачах, але й про неекономічність і 

підвищення енергоємності провітрювання. За це 

свідчать міри, що вже приймаються щодо 

вдосконалення провітрювання: на шахті 

«Тернівська» вентилятор ВОД-21 на вент. стовбурі 

№ 1 зупинено, що, природно, спричиниться до 

необхідності реорганізації системи провітрювання; 

виведено з експлуатації застарілий (строк 

експлуатації 43 роки) ВГП ВЦЗ-32 на стовбурі № 

19 шахти «Алмазна»; выведено з експлуатації два з 

трьох ВГП шахти «Білицька»; однак на шахті 

«Піонер» не введено до експлуатації достатньо 

новий и продуктивний ВГП ВЦД-31,5м (строк 

експлуатації 10 років). Строк служби замінених 

ВГП на ряді шахт (таких 7) складає до 5 років. 

Таким чином, в умовах необхідності 

подальшого збільшення кількості вугілля, яке 

підлягає видобутку, а також необхідності створення 

енергозберігаючих технологій цього процесу, треба 

дослідити шляхи оптимізації роботи шахтних ВГП 

за рахунок врахування їх взаємовпливу і 

комплексування роботи ВГП на шахтну 

вентиляційну мережу. 

Аналіз існуючих шляхів вирішення проблеми 

Виходячи з існуючого стану використання ВГП 

на шахтах, можна зробити висновок, що 

найважливішим критерієм оптимізації їх спільної 

роботи є енергоефективність. З самого визначення 

витікає його суть: забезпечення максимальної 

ефективності при мінімальних енергетичних 

витратах, тобто здешевлюванні провітрювання.  

Витрати електроенергії на роботу 

вентиляційного агрегату протягом року залежать 

від потрібного режиму (тиск, продуктивність) і 

к.к.д. ВГП, з урахуванням його фактичного 

експлуатаційного к.к.д., к.к.д. електроприводу і 

к.к.д. каналів, внаслідок втрат у яких тиску і 

продуктивності (витоки, притоки). 

Таким чином, річні експлуатаційні витрати по 

вентиляційній установці з тим чи іншим ВГП (типу 

i) повинні визначатися як [3] 

,
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де Qijt – продуктивність (подача повітря) ВГП i у 

режимі j і році t, м
3
/с; 

Pijt- статичний тиск ВГП i режимі j і році t, 

даПа; 

i – тип ВГП, який розглядається; 

j – режим, який розглядається (тиск і 

продуктивність ВГП); 
ВГП

ij - експлуатаційний к.к.д. ВГП i у режимі j, 

що розглядається ; 
ЕП

ij - к.к.д. електроприводу ВГП; 

кан - к.к.д. каналів вентиляторної установки; 

Тtj – число годин роботи ВГП за рік в даному 

режимі; 

S – вартість одної кВт×год електроенергії у 

даному энергорайоні, грн/кВт×год; 

Zit – витрати на обслуговування та ремонт 

вентиляторної установки з машинами типу i за рік t, 

у т. ч. вартість запчастин, збитки від відмов ВГП та 

ін. 

Легко бачити, що не всі складові Aijt  однаковою 

мірою впливають на енергоефективність 

функціонування системи «ВГП - ШВМ». Qijt  та Pijt  

відіграють, звичайно, головну роль у цьому, вони 

впливають на 
ВГП

ij ; 
ЕП

ij  не має відношення до 

взаємовпливу ВГП та ШВС; збільшення 
кан досягається не вентиляційними засобами; S є 

результатним параметром – саме її ми й 

оптимізуємо; Zit  не залежить від режиму роботи 

ВГП. Отже, увагу слід звертати насамперед на 

оптимізацію Qijt  та Pijt  та взаємовплив ВГП та 

ШВМ у складі єдиної системи «ВГП - ШВМ». 

Досягти мети підвищення енергоефективності 

системи «ВГП - ШВМ» можна декількома 

шляхами; по всім є певні напрацювання. 

Першим є шлях створення нових типів ВГП і за-

кладення їх до проектів вентиляції шахт. ВГП но-

вих типів постійно створюються і вдосконалюють-

ся головною організацією у галузі вентиляторобу-

дування – НДІГМ ім. М.М. Федорова [5]. Це, ма-

буть, найперспективніший шлях, тому що його 

здійснення дасть можливість вже на етапі проекту-

вання знайти ефективні рішення щодо створення 

енергозберігаючої технології провітрювання. Адже 

на етапі проектування заздалегідь враховується 

комплексування майбутньої системи «ВГП - 

ШВМ», тобто ВГП проектується з метою роботи на 

ШВМ, яка теж проектується. Виключається най-

складніший етап комплексування підсистем ВГП і 

ШВС – адаптація перших до другої. Якщо проведе-

ні розрахунки вірні – отримане рішення буде опти-

мальним. Але лише деякий час. Проект вентиляції 

за об'єктивними причинами ніколи не виконується 

точно, і реальна ШВС не відповідає проектному 

аналогу; ВГП, відповідність якого проектним вимо-

гам забезпечити легше, перестає відповідати вимо-

гам комплексування із зміненою ШВС, і потрібна 

адаптація.  

Адаптація підсистем ВГП і ШВМ може прово-

дитись двома шляхами. Перший, простіший, поля-

гає у зміненні реальних робочих характеристик 

ВГП. Якщо ці зміни можливі у межах зон промис-

лового використання – розв'язання задачі можна 
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вважати отриманим. Якщо ні – потрібно ставити 

питання щодо заміни ВГП більш придатним ана-

логом, оскільки річ іде не про енергозбереження, а 

про реальну неможливість організації безпечного 

провітрювання. Цей процес можна спостерігати у 

ДПЕК (див. табл. 1). На багатьох шахтах працюють 

нові, більш потужні і продуктивні ВГП серій ВЦ, 

ВЦД та ВРЦД (у тому числі найбільш розповсюд-

жені ВРЦД-4,5 – чотири, та ВЦД-31,5 – сім). 

Цей шлях не є однозначно прийнятним. Нові ти-

пи ВГП, хоча і мають переваги перед тими, що іс-

нували раніше, можуть бути як непридатними для 

встановлення на діючих шахтах, так і надто дороги-

ми. Отримання перспективних економічних вигід 

може бути меншим, ніж нинішні витрати на модер-

нізацію ВГП.  

Звичайно, якщо іншого шляху немає – треба йти 

на оновлення вентиляторного фонду, якщо є об-

грунтування перспективності її вуглевидобутку і 

можливості використовування резервів нового ВГП 

протягом досить великого часу. Як відмічають ав-

тори [6], за статистикою необхідна продуктивність 

ВГП середньої шахти повинна зростать на 0,9 % за 

квартал. Тобто резерв вибраного ВГП, якщо він 

складає 10%, буде вичерпано менш ніж за три роки, 

і недостатня гідравлічна потужність вентиляторної 

установки буде стримувати розвиток гірничих ро-

біт. Тому у реальних умовах все ж більш доцільною 

є адаптація працюючого на шахті ВГП до нових 

умов провітрювання. 

Тут теж є кілька можливих рішень. Адже покра-

щення результатів роботи ВГП не обмежується ли-

ше зміною його робочої характеристики. Як спра-

ведливо відмічають автори [5], для об'єктивної оці-

нки енергоспоживання ВГП і прийняття рішень з 

метою підвищення його енергоефективності необ-

хідно враховувати к.к.д. ВГП 
ВГП

ij під час його ро-

боти на ШВМ (адже він значно відрізняється від 

номінального значення і суттєво залежить від зміни 

характеристик ШВМ) і к.к.д. регулюємого електро-

приводу 
ЕП

ij , якщо в умовах експлуатації шахти є 

можливість регулювання аеродинамічних парамет-

рів (подачі і тиску) ВГП.  

Одним із ефективних способів покращення ро-

боти ВГП, а значить – і підвищення енергоефектив-

ності провітрювання, є зниження зовнішніх підсо-

сів у каналах ВГП і поверхневих спорудах (над-

шахтних будівлях, скіповому чи вентиляційному 

стовбурах, а також через нещільності ляд переклю-

чення резервного ВГП), тобто підвищення 
кан . 

Однак всі запропоновані шляхи вирішення про-

блеми підвищення енергоефективності провітрюва-

ння передбачають лише технічні рішення. В той же 

час не в достатній мірі використовується ще один 

суттєвий чинник – підвищення ефективності прові-

трювання за рахунок регулювання відносин всере-

дині системи «ВГП - ШВС» 

Аналітичний метод підвищення енерго- 

ефективності провітрювання. Вибраний режим 

роботи ВГП може використо-вуватись в системі 

«ВГП - ШВС» за умови деяких змін 

аеродинамічного стану мережі. Інакше мов-лячи, 

деякі зміни аеродинамічних параметрів гілок ШВМ 

викликають перерозподіл повітря між ділян-ками 

ШВМ, не змінюючи рівня безпеки проведення 

робіт (швидкості повітря і концентрація шкідливих 

домішок у шахтному повітрі знаходяться у регла-

ментованих [4] межах). Цей чинник можна викори-

стовувати з метою підвищення енергоефективності 

провітрювання. Саме, дещо знижуючи подачу пові-

тря ВГП і перерозподіляючи повітря між ділянками 

ШВМ засобами місцевого регулювання, можливо, 

не порушуючи вимог безпеки, дещо оптимізувати 

провітрювання шахти. Звичайно, якщо дозволять 

надлишкові резерви повітря, яке подається до шах-

ти в цілому. Як показують дослідження, у багатьох 

випадках такі резерви наявні. 

Вчиняючи такі дії, можливо досягти зміни де-

пресії ВГП, а значить – і витрат електроенергії на 

провітрювання. Треба лише чітко уявляти, які саме 

маневри і яким саме ВГП призведуть до отримання 

позитивного результату. Допоможуть у цьому існу-

ючі у кожній ШВМ зони впливу окремих ВГП і зо-

ни керованості ШВМ [2]. 

Іншим фактором зниження ефективності провіт-

рювання є взаємовплив ВГП у багатовентиляторній 

системі на вихідному струмені повітря. Відомо, що 

зони впливу ВГП на ділянки ШВМ не відокремле-

ні; існують пересічні ділянки, у межах яких відчу-

вається взаємовплив і взаємодія ВГП: вони працю-

ють «на розрив» вентиляційного струменя, витрача-

ючи на це частину корисного напору. Якщо задача 

визначення зон впливу окремих ВГП досить не-

складна [2], то визначення зон їх взаємовпливу ви-

магає врахування ряду різнопланових факторів, що 

не завжди ефективно формалізуються, заважаючи 

виробленню і застосуванню критерію оцінки взає-

мовпливу ВГП і отриманню рекомендацій щодо йо-

го зниження, більш корисного використання напо-

ру ВГП, а значить – зниженню енерговитрат на 

провітрювання. Підхід є перспективним, про що 

свідчать спроби розробки і використання такого 

критерію [1]. 

Висновки 

1. Питання підвищення енергоефективності про-

вітрювання вугільних шахт є комплексним, виріше-

ння якого якимось одним методом неможливе, оскі-

льки передбачає як застосування технічних рішень, 

так і проведення розрахунків взаємодії елементів 

системи «ВГП - ШВС». 

2. Запорукою ефективності провітрювання є від-

повідність характеристик ВГП, які застосовуються 

на шахті, її реальному стану. Оскільки останній від-

різняється від запроектованого – необхідно оцінити 

ступінь відхилень, і скоригувати систему провітрю-



СТРОИТЕЛЬСТВО, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, МАШИНОСТРОЕНИЕ. ВЫП. 101-2017          ISSN 2415-7031 
 

213 

вання за умови виконання вимог [] і, якщо можли-

во, підвищення енергоефективності роботи ВГП. 

3. Якщо дії, спрямовані на покращення провіт-

рювання існуючими ВГП, не відповідають вимогам 

безпеки чи можливостям роботи ВГП у зоні проми-

слового використання – необхідна обгрунтована за-

міна ВГП, яка, звісно, якимось чином вирішить 

проблему підвищення енергоефективності. 

4. Якщо, за умови використання наявних резер-

вів ВГП і непорушення вимог безпеки, запровад-

ження енергоефективних мір неможливе – необхід-

но використовувати допоміжні засоби, одним з 

яких є зниження зовнішніх підсосів у каналах ВГП 

і надшахтних спорудах; цим буде досягнутий 

перерозподіл депресії ВГП на користь більш 

ефективного її використання на потреби власне 

ШВС. 

5. Підвищення енергоефективності провітрю-

вання може бути здійснене шляхом зниження 

взаємовпливу ВГП у ШВМ і шкідливих втрат на-

пору одного ВГП на подолання негативної дії ін-

ших. Для цього необхідно розробити критерій оцін-

ки взаємовпливу ВГП на основі топологічних і 

аеродинамічних особливостей реальної ШВМ. 
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